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When used for CO2 releasing applications,
observe proper precautions as stated in
NFPA 12.

DO NOT enter the protected space unless
physical lockout and other safety proce-
dures are fully completed.

DO NOT use software disable functions in
the panel as lockout.
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This document must remain  with the product manual.
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Este documento tiene que quedar con el manual del producto.

Cuando es utilizado para aplicaciones de
descarga de CO2, observe precaución
adecuada como es formulado en la NFPA
12.

NO entre en el espacio protegido ha menos
que se hayan completado todas las
precauciones de seguridad.

NO utilice las funciones de inhabilitación
del programa en el panel como una forma
de cerrado.


